Energibolaget

Vi besiktigar Sveriges fastigheter

Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt

BFS 2011:16 OVK1

20251203-1

Referens nr:

Plats for stampel

G0-€0-9¢0¢ WoNuy — 161¢00-G¢0¢ 14ud

A1 - Byggnad
Fastighetsbeteckning Byggnadens adress Postnr Ort
Drottning Filippa 2 Filippavéagen 4A-E 22241 [Lund
Byggnadséagaren Postadress Postnr Ort
BRF Filippa Filippavagen 4A-E 22241 |Lund
Faktureringsadress Postadress Postnr Ort
Fastighetsansvarig/Forvaltare Telefonnr Fax / e-post
Internt byggnadsnamn Internt byggnadsnr Verksamhet BRA i m?2 Ant. Lgh Ant. lokaler
Drottning Filippa 2 Lagenheter 47
A2 - Besiktningsutlatande (+ sammanstéllning av system inom byggnaden)

Systemnr Bes.kat. | Besiktningsdatum Ber:t:m:tgs Oml;:zljl;t]mng bggiﬁizgﬁ:{ﬁn (gilsaig:) Notering

S 2 2026-02-26 EG Snarast 2032-02-26 B1-5

Ingar samtliga ventilationssystem fér byggnaden i denna besiktning. JA [ Nej
A3 - Allmant omdéme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.
G = Godkand Anlaggning. EG = Ej Godtagbar anlaggning
Utfall 0 ar information till fastighetségaren.
Utfall 1 innebar att anlaggningen skall argérdas till nasta besiktningstillfalle.
Utfall 2 innebar att anlaggningen skall argardas snarast.
Besiktningsman Telefon nr Fax / e-post
Sebastian Oliwers 0721-779210 info@energibolaget.se
Foretag Postadress Postnr Ort
Energibolaget Fastighetskontroll AB Katrinas Vag 10 29163 Kristianstad
Certiferingsorgan Cert.nummer Giltighetstid Behorighetsniva
Kiwa OVK09209 2026-06-13 Riks K

Ort, Datum for underskrift
Malmé 2026-03-04

Namnteckning S@é . 0 Z

FunkiS

v1.1



B1

B2

B3

G0-€0-9¢0¢ woNuy — 161¢00-G¢0¢ 14ud

. . Referensnummer Systemnummer
Besiktningsprotokoll |50251203-1 S B1
Obligatorisk Ventilationskontroll
Fastighetsbeteckning Internt byggnadsnr Systemtyp Bes kat(0-2) |Resultat
Drottning Filippa 2 S 2 EG
Flaktar och aggregat som ingar i det samhorande systemet

Systemdel Flakttyp| Inst.ar Placering Proj.flode |Uppmatt flode Betjanar
S Hela huset
1 Handlingar Pos Anmarkningar Utfall
1.1 [0 Ritningar
1.2 |0  DU-instruktioner Filippavagen 4A
1.3 |0 Foéregadende OVK-protokoll Koksflakt pakopplad pa rumsluftens utgang alt fortackt.
1.4 |0 Proj. varden/luftflodesprotokoll 3.7 [Lgh: 1001,1003, 1101, 1103, 1201,1202. 2
15 |1 Ovrigt
2 Féroreningar 3.7 |Tilluft fortack sov2. Lgh: 1201 1
2.1 Uteluftskanal Tilluft rekommenderas pga installerad isolerkasett.
2.2 Filterdel 3.7 [Lgh:1003, 1103, 1201, 1302 0
2.3 | Batterier Sjalvdrag har matts i alla lagenheter dar det varit
2.4 |0 vvX 3.10 |mojligt att genomféra matningen. 0
25 |0 Flaktdel
2.6 Kanaler
2.7 Don
2.8 Rensningsméjligheter
2.9 Flaktrum
2.10 Ovrigt
3 Funktioner
3.1 Filterdel
3.2 [ Batterier
3.3 |00 VvX
3.4 Spjall
35 Styr/Regler/Overvakning
3.6 [L] Flaktar
3.7 Luftfloden
3.8 Kanaler
39 Don Mojliga energibesparande atgarder i systemet
3.10 Ovrigt
4 Klimat
4.1 Temperatur
4.2 Odor
43 Drag
4.4 Ljud
45 Brukarsynpunkter
4.6 Ovrigt
Uppdragstyp Bilagor Bil. Beteckn. |Besiktning Datum
Ll 1:a besiktning [ C: Anmarkning Férra besiktn
Aterkommande besiktning ] D: Atgérder Denna besiktn 2026-02-26
[0 Ombesiktning O L: Fléde/Driftid/Effekt Nasta besiktn 2032-02-26
[] Utokad kontroll ] E: Aggregatprot Ombesiktn
[1 Egenkontroll Intyg Underskrift

FunkiS v11
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. . Referensnummer Systemnummer
Besiktningsprotokoll |50251203-1 S B2
Obligatorisk Ventilationskontroll
Fastighetsbeteckning Internt byggnadsnr Systemtyp Bes kat(0-2) |Resultat
Drottning Filippa 2 S 2 EG
Flaktar och aggregat som ingar i det samhorande systemet

Systemdel Flakttyp| Inst.ar Placering Proj.flode |Uppmatt flode Betjanar
S Hela huset
1 Handlingar Pos Anmarkningar Utfall
1.1 [0 Ritningar
1.2 |[J  DU-instruktioner Filippavagen 4B 0
1.3 |0 Foéregadende OVK-protokoll Koksflakt pakopplad pa rumsluftens utgang alt fortackt.
1.4 |0 Proj. varden/luftflodesprotokoll 3.7 |[Lgh:1001,1002,1101,1102,1201, 1202,1302. 2
15 |1 Ovrigt Tilluft rekommenderas pga installerad isolerkasett.
2 Fororeningar 3.7 |[Lgh: 1001,1002,1101,1102,1201. 0
2.1 Uteluftskanal
2.2 Filterdel 3.4 |Galler saknas i franluftsventil i kok. Lgh 1301 1
2.3 [ Batterier
2.4 |0 vvX 3.7 |Reglering spaltventil ur funktion sov 2. Lgh:1102 1
2.5 [ Flaktdel Sjalvdrag har matts i alla lagenheter dar det varit
26 Kanaler 3.10 |mojligt att genomféra matningen. 0
2.7 Don
2.8 Rensningsméjligheter
2.9 Flaktrum
2.10 Ovrigt
3 Funktioner
3.1 Filterdel
3.2 [ Batterier
3.3 |00 VvX
3.4 Spjall
35 Styr/Regler/Overvakning
3.6 [L] Flaktar
3.7 Luftfloden
3.8 Kanaler
39 Don Mojliga energibesparande atgarder i systemet
3.10 Ovrigt
4 Klimat
4.1 Temperatur
4.2 Odor
43 Drag
4.4 Ljud
45 Brukarsynpunkter
4.6 Ovrigt
Uppdragstyp Bilagor Bil. Beteckn. |Besiktning Datum
Ll 1:a besiktning [ C: Anmarkning Férra besiktn
Aterkommande besiktning ] D: Atgérder Denna besiktn 2026-02-26
[0 Ombesiktning O L: Fléde/Driftid/Effekt Nasta besiktn 2032-02-26
[] Utokad kontroll ] E: Aggregatprot Ombesiktn
[1 Egenkontroll Intyg Underskrift

Sebactzan Obivere

FunkiS
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. . Referensnummer Systemnummer
Besiktningsprotokoll |50251203-1 S B3
Obligatorisk Ventilationskontroll
Fastighetsbeteckning Internt byggnadsnr Systemtyp Bes kat(0-2) |Resultat
Drottning Filippa 2 S 2 EG
Flaktar och aggregat som ingar i det samhorande systemet

Systemdel Flakttyp| Inst.ar Placering Proj.flode |Uppmatt flode Betjanar
S Hela huset
1 Handlingar Pos Anmarkningar Utfall
1.1 [0 Ritningar
1.2 |[J  DU-instruktioner Filippavagen 4C 0
1.3 |0 Foéregadende OVK-protokoll Koksflakt pakopplad pa rumsluftens utgang alt fortackt.
1.4 |0 Proj. varden/luftflodesprotokoll 3.7 [Lgh: 1001,1002,1101, 1201,1202 2
15 |1 Ovrigt Tilluft rekommenderas pga installerad isolerkasett.
2 Fororeningar 3.7 |[Lgh: 1001,1002,1101,1102,1201,1202,1301 0
2.1 Uteluftskanal
2.2 Filterdel 3.7 |Reglering spaltventil ur funktion sov 2. Lgh:1102 1
2.3 [ Batterier Koksflakt pakopplad pa rumsluftens utgang men floéde
2.4 |0 vvX 3.7 |finns. Lgh: 1102 1
2.5 [ Flaktdel Sjalvdrag har matts i alla lagenheter dar det varit
26 Kanaler 3.10 |mojligt att genomféra matningen. 0
2.7 Don
2.8 Rensningsméjligheter
2.9 Flaktrum
2.10 Ovrigt
3 Funktioner
3.1 Filterdel
3.2 [ Batterier
3.3 |00 VvX
3.4 Spjall
35 Styr/Regler/Overvakning
3.6 [L] Flaktar
3.7 Luftfloden
3.8 Kanaler
39 Don Mojliga energibesparande atgarder i systemet
3.10 Ovrigt
4 Klimat
4.1 Temperatur
4.2 Odor
43 Drag
4.4 Ljud
45 Brukarsynpunkter
4.6 Ovrigt
Uppdragstyp Bilagor Bil. Beteckn. |Besiktning Datum
Ll 1:a besiktning [ C: Anmarkning Férra besiktn
Aterkommande besiktning ] D: Atgérder Denna besiktn 2026-02-26
[0 Ombesiktning O L: Fléde/Driftid/Effekt Nasta besiktn 2032-02-26
[] Utokad kontroll ] E: Aggregatprot Ombesiktn
[1 Egenkontroll Intyg Underskrift
Sebadtzan Obivera

FunkiS

v1.1
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. . Referensnummer Systemnummer
Besiktningsprotokoll |50251203-1 S B4
Obligatorisk Ventilationskontroll
Fastighetsbeteckning Internt byggnadsnr Systemtyp Bes kat(0-2) |Resultat
Drottning Filippa 2 S 2 EG
Flaktar och aggregat som ingar i det samhorande systemet

Systemdel Flakttyp| Inst.ar Placering Proj.flode |Uppmatt flode Betjanar
S Hela huset
1 Handlingar Pos Anmarkningar Utfall
1.1 [0 Ritningar
1.2 |[J  DU-instruktioner Filippavagen 4D 0
1.3 |J Féregéende OVK-protokoll Inget flode franluft badrum, misstankt ingensatt.
1.4 |J  Proj. varden/luftflodesprotokoll 3.7 |Lgh: 1001. 2
15 |1 Ovrigt Koksflakt pakopplad pa rumsluftens utgang alt fortackt.
2 Fororeningar 3.7 |[Lgh: 1001,1002,1201,1101. 2
2.1 Uteluftskanal Tilluft rekommenderas pga installerad isolerkasett.
2.2 Filterdel 3.7 |[Lgh: 1101, 1202 0
2.3 [ Batterier
2.4 |0 vvX 3.7 |Tilluft fortackt vard/sov2: Lgh: 1002. 2
25 |0 Flaktdel
2.6 Kanaler 3.7 |Franluft delvis fortackt kok. Lgh: 1302. 1
2.7 Don
2.8 Rensningsmdjligheter 3.10 |E;j tilliréade. Lgh: 1102. 1
2.9 Flaktrum Sjalvdrag har matts i alla lagenheter dar det varit
2.10 Ovrigt 3.10 |méjligt att genomféra matningen. 0
3 Funktioner
3.1 Filterdel
3.2 [ Batterier
3.3 |0 wvx
3.4 Spjall
35 Styr/Regler/Overvakning
3.6 [L] Flaktar
3.7 Luftfloden
3.8 Kanaler
39 Don Mojliga energibesparande atgarder i systemet
3.10 Ovrigt
4 Klimat
4.1 Temperatur
4.2 Odor
43 Drag
4.4 Ljud
45 Brukarsynpunkter
4.6 Ovrigt
Uppdragstyp Bilagor Bil. Beteckn. |Besiktning Datum
Ll 1:a besiktning [ C: Anmarkning Férra besiktn
Aterkommande besiktning ] D: Atgérder Denna besiktn 2026-02-26
[0 Ombesiktning O L: Fléde/Driftid/Effekt Nasta besiktn 2032-02-26
[] Utokad kontroll ] E: Aggregatprot Ombesiktn
[1 Egenkontroll Intyg Underskrift
Sebatzan Obivera

FunkiS

v1.1
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. . Referensnummer Systemnummer
Besiktningsprotokoll |50251203-1 S B5
Obligatorisk Ventilationskontroll
Fastighetsbeteckning Internt byggnadsnr Systemtyp Bes kat(0-2) |Resultat
Drottning Filippa 2 S EG
Flaktar och aggregat som ingar i det samhorande systemet

Systemdel Flakttyp| Inst.ar Placering Proj.flode |Uppmatt flode Betjanar
S Hela huset
1 Handlingar Pos Anmarkningar Utfall
1.1 [0 Ritningar
1.2 |0  DU-instruktioner Filippavagen 4E
1.3 |0 Foéregadende OVK-protokoll Koksflakt pakopplad pa rumsluftens utgang alt fortackt.
1.4 | Proj. varden/luftflodesprotokoll 3.7 |[Lgh:1003,1103,1203,1301. 2
15 |1 Ovrigt Tilluft rekommenderas pga installerad isolerkasett.
2 Fororeningar 3.7 |[Lgh: 1001,1003,1101,1201,1301 0
2.1 Uteluftskanal
2.2 Filterdel 3.7 |Tilluft fortackt sov 1,2: Lgh: 1103, 1203 2
2.3 [ Batterier
2.4 |0 vvX 3.7 |Franluft delvis fortackt kok. Lgh: 1102, 1201 1
2.5 [ Flaktdel
2.6 Kanaler 3.10 |E;j tilltrade. Lgh: 1302 1
27 Don Sjalvdrag har matts i alla lagenheter dar det varit
2.8 Rensningsmoéjligheter 3.10 |mojligt att genomféra matningen. 0
2.9 Flaktrum
2.10 Ovrigt
3 Funktioner
3.1 Filterdel
3.2 [ Batterier
3.3 |00 VvX
3.4 Spjall
35 Styr/Regler/Overvakning
3.6 |L1 Flaktar
3.7 Luftfloden
3.8 Kanaler
39 Don Mojliga energibesparande atgarder i systemet
3.10 Ovrigt
4 Klimat
4.1 Temperatur
4.2 Odor
43 Drag
4.4 Ljud
45 Brukarsynpunkter
4.6 Ovrigt
Uppdragstyp Bilagor Bil. Beteckn. |Besiktning Datum
Ll 1:a besiktning [ C: Anmarkning Férra besiktn
Aterkommande besiktning ] D: Atgérder Denna besiktn 2026-02-26
[0 Ombesiktning O L: Fléde/Driftid/Effekt Nasta besiktn 2032-02-26
[] Utokad kontroll ] E: Aggregatprot Ombesiktn
[1 Egenkontroll Intyg Underskrift
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FunkiS

INTYG

Energibolaget

Vi besiktigar Sveriges fostigheter

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utforts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning

Drottning Filippa 2

Adress

Filippavégen 4A-E

Internt byggnadsnamn

Drottning Filippa 2

Systemnr

S

Besiktningsman

Besiktningsdatum

Ort, Datum f6r underskrift

Sebastian Oliwers 2026-02-26 Malmé 2026-03-04

Resultat av kontrollen Niista besiktning datum Namnuteckning

EG 2032-02-26 Sebadtzan Obivera
Foretag Behdorighetsniva Cert.organ Cert.nr
Energibolaget Fastighetsko|Riks K Kiwa OVK09209

Protokoll finns att tillga hos byggnadens figare och hos kommunens byggnadsnimnd

Anm.

Besiktigat av Energibolaget AB

www.energibolaget.se

Detta intyg anslas av byggnadsdgaren pa vil synlig plats i byggnaden

v1.1
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